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RTL-Ventil voreinstellen / Adjusting the RTL valve / Réglage de la vanne RTL / 
Ajuste de la válvula RTL / Regolazione della valvola RTL / Regulacja zaworu RTL  

Durchfluss einstellen
Adjusting the flow
Ajuster le débit
Ajuste del flujo
Regolazione del flusso
Regulacja przepływu
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Temperatur einstellen / Adjusting the temperature / Réglage de la température
Ajuste de la temperatura / Regolazione della temperatura / Regulacja tempera-
tury

— default
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Einbaurahmen montieren und ausrichten / Mounting and aligning the mounting 
frame / Montage et alignement du cadre de montage / Montaje y alineación 
del marco de montaje / Montaggio e allineamento del telaio di montaggio /
Montażi wyrównywanie ramy montażowej

90°

R Verstellschrauben zum Ausrichten
Adjusting screws 

Vis pour l'alignement 
Tornillos de ajuste 
Viti di regolazione 
Śruby regulacyjne

4 x 40

+/-

R

1 2

4 x 55
M

± 7°
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Blende montieren / Mounting the cover / Montage du couvercle / 
Montaje de la tapa / Montaggio del coperchio / Montaż pokrywy 

Temperatur einstellen / Adjusting the temperature / Réglage de la température /
Ajuste de la temperatura / Regolazione della temperatura / Regulacja temperatury  

A 8 - 10 °C
B 20 - 22 °C
C 26 - 28 °CBA

C
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